Tanggal Pengiriman Sampel

Nomeor Laboratorium

Petugas Sampling
Nama Pengirim
Nama Pemilik
Asal Sampel
Lokasi

Jenis Pemeriksaan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

JI. Akhmad Yani Km 2 Kadu Agung timur Cibadak Kab. Lebak Telp (0252)5551539

138 /Lab.Kesmas/X/2021

19 Oktober 2021

Tn. Permana

Tn. Permana

PT. NAZAVA WATER FILTERS ( BEFORE)
SDN 02 CLJORO LEBAK

Kec, Rangkasbitung

Pemeriksaan AIR MINUM

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

m

No . Siting Kadar Maksimum yang diperhﬂl?hkan Hasil
KEPMEN 492/MENKES/PER/TV/2010 Analisa
1 | FISIKA
| | Warna Skala TCU 15 0
2 | Rasa dan Bau - Tak berbau dan tak berasa Tak
| 3 | Temperatur 0'C Suhu Udara + 3"C 27,3
4 | Kekeruhan NTU B 5 6
5 | Total Zat Padat
Terlarut (TDS) mg/! N 200 .
I | KIMIA .
' 6 |pH 65-85 78 |
7 | Kesadahan Meg/L 500
8 | Khlorida Mg/L ] 250 43|
9 | Mangan Mg/L 0.4 031 |
10 | Besi Mg/L 0,3 0,11
11 | Alumunium (Al) Mg/L 0,2
12 | Ammonia Mg/L 1,5 0,03
| 13 | Tembaga (Cu) Mg/L 2 0,19
14 | Nitrat (Sebagai NO ;) Mg/L 50 54
15 | Nitrit (Sebagai NO» ) Mg/L 3 0,14
| 16 | Sulfat Mg/L 250 22
I | Bakteriologi
1 | E Coli /100 /ml 0 9.2
Pemeriksa Cibadak, 26 Oktober 2021
Kepala UPTD Labkesda Kab. Lebak
TN
Penyelia &\/k_
/‘J’L ) H. Agung Nugraha, SKM
NIP. 197809252007011006
Keterangan :

Berdasarkan Lampiran PERMENKES 736/MENKES/PER/V1/2010 Ditetapkan tanggal 09 April 2010
Frekuensi Pemeriksaan Fisika Dan Mikrobiologi Dilakukan Satu Bulan Sekali
Frekuensi Pemeriksaan Kimia Wajib Dilakukan Enam Bulan Sekali
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DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK

.“' UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

JI. Akhmad Yani Km 2 Kado Agung timur Cibadak Kab. Lebak Telp (0252)5551539

Nomor Laboratorium

Tanggal Pengiriman Sampel

Petugas Sampling
Nama Pengirim
Nama Pemilik

139 /Lab.Kesmas/X/2021

19 Oktober 2021

Tn. Permana

Tn. Permana

PT. NAZAVA WATER FILTERS ( AFTER)

Asal Sampel SDN 02 CLJIORO LEBAK
Lokasi Kec. Rangkasbitung
Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan AIR MINUM-
HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM
J e —
No hara il Sikiadn Kadar Maksimum yang diperbolehkan Hasil
KEPMEN 492/MENKES/PER/IV/2010 Analisa
I | FISIKA
1 | Warna Skala TCU 15 0
2 | Rasa dan Bau - Tak berbau dan tak berasa Tak
3 | Temperatur 0'C Suhu Udara=3"C 26,8
4 | Kekeruhan NTU 5 3
5 | Total Zat Padat
Terlarut (TDS) ] 20 21
11 | KIMIA
6 | pH 6,5-8.5 8,5
7 | Kesadahan Mg/L 500
& | Khlorida Mg/L 250 21
9 [Mangan | Mgl | 04 0.1
10 | Besi Mg/L 3 0,13
11 | Alumunium (Al) Mg/L SN DR N——
12 | Ammonia Mg/L 1,5 | 0,01
13 | Tembaga (Cu) Mg/L 2 0,16
14 | Nitrat (Sebagai NO 3 ) Mg/L 50 _4
15 | Nitrit (Sebagai NO; ) Mg/L 3 0,13
16 | Sulfat Mg/L 250 31
111 | Bakteriologi
1 | E.Col /100 /ml 0 0
Pemeriksa _Cibadak, 26 Oktober 2021
I Kepala UPTD Labkesda Kab. Lebak
Penyelia "'\4’
[ri i H. Agung Nugraha, SKM
NIP. 197809252007011006
Keterangan :

Berdasarkan Lampiran PERMENKES 736/MENKES/PER/V1I/2010 Ditetapkan tanggal 09 April 2010
Frekuensi Pemeriksaan Fisika Dan Mikrobiologi Dilakukan Satu Bulan Sekali
Frekuensi Pemeriksaan Kimia Wajib Dilakukan Enam Bulan Sekali




